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Introduccio

Context

Rehabilitacio de L'Hostatgeria del
Castell d’Alar6
Ruta de Pedra en Sec

Increment de la capacitat
d’allotjament

Situacio privilegiada del castell:
Aigua de pluja
Transport amb someres
Electricitat insuficient



Introduccio

Context

Fundacid Castell d’Alar6

Capacitat del refugi

Recursos : =
- Medi ecologic
A 4
Medi socioeconomic
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Introduccio

capacitat de carrega
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Metodologia

Capacitat d’allotjament i restauracio

a A 20
« B: 40
-« C: 60




Metodologia

Recursos
Aigua
Electricitat
Serveis gue reguereixen transport
Menjar i beure
Llencols i tovalloles
Residus



Metodologia

Tipologia d’usuaris
1. Consum responsable
2. Consum mitja
3. Nomeés dinar
4. Servels actuals



Analisi demanda d’ocupacié
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Analisi demanda d’ocupacié
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Analisi dels recursos

AIGUA
3 aljubs: 135, 1351 18 m 3 de capacitat
Pluviometria d’Alar6: 800 mm
Superficie de teulades: 600 m2

Consum diferent per usuari
120 L
150 L
37 L
63 L



Analisi dels recursos

AIGUA
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Analisi dels recursos

AIGUA
30 places i consum responsable

Escenari B iusuari 1
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Analisi dels recursos

o 160 -
€ 140
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AIGUA

30 places i consum mitja

Escenari B i usuari 2
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Analisi dels recursos

AIGUA
40 places | consum responsable

Escenari C iusuari 1
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Analisi dels recursos

AIGUA
30 places i consum mitja, 2 aljubs

Escenari 2 B. Amb els 2 aljubs. Primer any
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Analisi dels recursos

AIGUA
30 places i consum mitja, 2 aljubs

Escenari 2 B. Amb els 2 aljubs. Tercer any

e ACUMULACIO
——CAPTACIO
——CONSUM
z s} @ x < Z = O o 5 > n
=) = O
y ¢ < 2 = 2 = ¢ W g 2 4 MESOS
o 140

120 -

100 4 e ACUMULACIO
80 - ——CAPTACIO
60 - —— CONSUM
40 -

20
0 T T T T T
pd oM v v < pd = @) o = > n
) =) 0
& m 2 2 = s > 2 7 o S % MESOS



Analisi dels recursos

o 160 -

€ 140

120 -
100 -
80 ~
60 -
40 +
20 -

AIGUA
40 places | sense dutxa

Escenari C i sense dutxa
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Analisi dels recursos

AIGUA
Escenari Usuari Aigua
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Analisi dels recursos

ELECTRICITAT
Energia electrica disponible (300 V)
Consum actual: 12,3 KW



Analisi dels recursos

ELECTRICITAT
Energia electrica projectada: 630 KVA

Consum dels aparells previstos: 72,6
KW



Analisi dels recursos

ELECTRICITAT

Escenari Usuari Electricitat
A e
1 e
B
2 o
1
C .
2 o




Analisi dels recursos

ELECTRICITAT

Replantejament del consum (fregidora i
radiadors -> reduccio del 67%)

Possibilitat de combinar amb energia
solar



Analisi dels recursos
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SERVEIS QUE REQUEREIXEN TRANSPORT

Menjar i beure
Consum diferent per usuaris

0,666 kg/dia
0,357 kg/dia
Unitats A B1l B2 Ci c2
Menjar kg/ dia 17,796 34,26 34,26 52,1 86,3
Beure L/ dia 70,8 136 136 206,8 342,8
Font: elaboracié propia
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Analisi dels recursos wlﬁ*
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SERVEIS QUE REQUEREIXEN TRANSPORT

Llencols i tovalloles

Consum diferent per usuaris - nomes n’utilitza el
de consum mitja

Escenari A B1 B2 Cl1 c2

Unitat = kg/dia 0 0 20 0 30

Font: elaboraci6 propia




Analisi dels recursos

% ] ¢

SERVEIS QUE REQUEREIXEN TRANSPORT

Residus

Consum diferent per usuaris

Unitats A B1 B2 Cl1 c2
Residus kg/dia 33,8 65,8 97 94,2 | 135,8
Reciclatge (paper, envasos, vidre) 9,63 18,26 | 8,15 249 | 11,41
Compost 4,98 9,36 0,9 12,5 1,26
Font: DG Energia, IBAE i elaboracié propia




Analisi dels recursos N

SERVEIS QUE REQUEREIXEN TRANSPORT

A B1 B2 C1 C2 | Unitats

Entrades 88,59 170,26 | 190,26 | 258,85 | 459,11 | kg/dia

Sortides 43,43 84,06 | 12515 | 119,09 | 177,21 | kg/dia

Total kg 132,02 254,32 | 31541 | 377,94 | 636,32 | kg/dia
2,20 4,24 5,26 6,30 | 10,61 | viatge/dia




Analisi dels recursos ;’;{*‘a

SERVEIS QUE REQUEREIXEN TRANSPORT

Escenari Usuari  Transport
materials




Analisi dels recursos

Analisi integrat

Escenari Usuari Aigua Electricitat Transport
(EIEETS
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Analisi dels recursos

Capacitat de carrega

Escenari B1




Recomanacions

Per a la reduccio i I'estalvi

Valoracio: Sensi | Eficie Pos
. bilitz ncia sibil
1. Poc eficient o probable aci6 dest | itat
2. Mitjanament eficient o probable ambi | alvi d'ex
3. Molt eficient o probable ental e
0. Cap repercussio
?. S’ha d’estudiar
AIGUA
Recirculacio i tractament d’aigles grises 2 2 3
Tractament d'aiglies negres 1 0 3
Water sec 3 3 1
Establiment de tarifa per dutxa 2 2 2
Eliminacio serveis de dutxa 2 3 1
Sistemes d’estalvi a les aixetes 2 2 3
Campanya de sensibilitzacié envers el recurs aigua 3 ? 2




Recomanacions

Per a la reduccio i I'estalvi

Valoracio: Sensi | Eficie Pos
. bilitz ncia sibil
1. Poc eficient o probable aci6 dest | itat
2. Mitjanament eficient o probable ambi | alvi d'ex
3. Molt eficient o probable Gl g‘;”
0. Cap repercussio
?. S’ha d’estudiar
ENERGIA
Reduccio d’aparells: fregidora 0 3 2
Canvi d'aparells per altres d’'un consum inferior 0 3 2
Bombetes de baix consum 0 2 3
Aparells de maxima eficiencia energetica (categoria A) 0 3 2
Energia solar termica 3 3 2
Energia solar fotovoltaica 3 3 1
Campanya de sensibilitzacié per reduir el consum electric 3 ? 2
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er a la reauccilo | I'estalvi
Valoracio: Sensi Eficie Pos
. bilitz ncia sibil
1. Poc eficient o probable aci6 dest | itat
2. Mitjanament eficient o probable ambi | alvi d’ex
3. Molt eficient o probable Gl g‘;”
0. Cap repercussio
?. S’ha d’estudiar
ALTRES SERVEIS
Evitar els productes amb molts de envasos: llaunes, botelles, 2 2 2
No oferir el servei de papereres, amb I'oportuna explicacio 3 3 3
Campanya de sensibilitzacié envers el reciclatge 2 2 2
Restringir el servei de llencols i tovalloles 2 2 2
Compostatge dels residus organics 2 2 1




Recomanacions

Pfer a la utilitzacioé de les instal-lacions

5 dormitoris:
42 + 16 (Obra Nova)
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Recomanacions

Per a la utilitzacio de les instal-lacions

30 places total:
16 Obra Nova
14 S’Hostatgeria:




Recomanacions

Per a la utilitzacio de les instal-lacions
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Recomanacions

Estudi de

capacitat de Capacitat del refugi

carrega / \

Medi ecologic

v

Medi socioeconomic
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